
Anlage 1.1

Haltungsübersicht

1 050607 Bühler Seite 300 M Stz 16,63            Renovierung & Schachtsanierung

2 050606 Bühler Seite 300 M Stz 19,84            Renovierung & Schachtsanierung

3 050605 Bühler Seite 300 M Stz 12,47            Renovierung & Schachtsanierung

4 050112 Bühler Seite 500 R Sb 30,74            Reparatur & Schachtsanierung

5 050110 Bühler Seite 500 R Sb -                 nur Schachtsanierung

6

7

8

9 050335 Bühler Seite 400 M Sb 42,18            Reparatur

10 050334 Bühler Seite 500 M Sb 22,03            Reparatur

11 050332 Bühler Seite 700 M Sb 42,57            Reparatur

12 156306 Jehengasse 250 M Stz 27,22            Reparatur & Schachtsanierung

13 156305 Jehengasse 250 M Stz 24,22            Reparatur & Schachtsanierung

14 156301 Jehengasse 200 M Stz 16,97            Reparatur

15 024116 Am Weinpfad 300 R B 27,22            Reparatur

16 024116 Am Weinpfad 400 R Sb 41,21            Reparatur

17 024115 Am Weinpfad 400 R Sb 66,39            Reparatur

18 263305 Ruschbergstraße 300 M Sb 41,13            Reparatur

19 263304 Ruschbergstraße 300 M Sb 21,06            Reparatur & Schachtsanierung

20 263303 Ruschbergstraße 300 M Sb 13,48            Reparatur & Schachtsanierung

21 bis 28

29 024109 Am Weinpfad 500 R Sb 4,73              Reparatur

30 024108 Am Weinpfad 500 R Sb 8,53              Reparatur

31 024107 Am Weinpfad 500 R Sb 30,65            Reparatur

32 024105 Am Weinpfad 500 R Sb 22,66            Reparatur & Schachtsanierung

33 024104 Am Weinpfad 500 R Sb 26,35            Reparatur

34 024103 Am Weinpfad 500 R Sb 42,71            Reparatur & Schachtsanierung

35 024102 Am Weinpfad 600 R Sb 48,50            Reparatur & Schachtsanierung

36 024101 Am Weinpfad 600 R Sb 31,15            Reparatur

37 050810 Am Weinpfad 600/500 R Sb 22,12            Reparatur

38 024204 Am Weinpfad 300 S Stz 14,95            Renovierung & Schachtsanierung

39 024203 Am Weinpfad 300 S Stz 35,60            Renovierung & Schachtsanierung

40 bis 43

44 104201 Grafenrainstraße 300 M Stz 20,16            Renovierung

45 050322 Bühler Seite 600 M Sb 41,13            Reparatur

46

47 050318 Bühler Seite 300 M Sb 57,28            Reparatur

48

49 337602 Winzerkellerstraße 300 M Sb 41,43            Reparatur

50 bis 57

58 051108 Bühlertalstraße 400 R B 15,65            Renovierung

59 051106 Bühlertalstraße 900 R B 58,78            Reparatur (begehbar)

60 051105 Bühlertalstraße 900 R B 15,22            Reparatur (begehbar)

61 014105 Am Bierkeller 300 R Sb 24,92            Reparatur

62 014104 Am Bierkeller 300 R Sb 36,16            Reparatur

63 014103 Am Bierkeller 300 R Sb 43,73            Reparatur

64 014102 Am Bierkeller 300 R Sb 53,68            Reparatur

65 014101 Am Bierkeller 300 R Sb 56,23            Reparatur

66 014402 Am Bierkeller 300 R Sb 48,69            Reparatur

67 014401 Am Bierkeller 300 R Sb 34,91            Reparatur

68 452217 Burgunderweg 150 S Stz -                 nur Schachtsanierung

69 139106 Im Eichwäldele 300 R Sb 36,80            Reparatur

70 139104 Im Eichwäldele 300 R B 24,67            Renovierung

71 248118 Riedboschweg 400 R Sb 18,86            Reparatur

72 248114 Riedboschweg 500 R Sb 29,66            Reparatur

73 248113 Riedboschweg 500 R Sb 31,16            Reparatur

74 248112 Riedboschweg 600 R Sb 35,71            Reparatur

75 248111 Riedboschweg 600 R Sb 71,85            Reparatur

76 248109 Riedboschweg 600 R Sb 43,17            Reparatur

77 248121 Riedboschweg 500 R Sb 18,28            Reparatur

78 248108 Riedboschweg 500 R Sb 32,40            Reparatur

79 248107 Riedboschweg 500 R Sb 34,17            Reparatur

80 248122 Riedboschweg 500 R Sb 12,98            Reparatur

81 248105 Riedboschweg 500 R Sb 42,09            Reparatur

82 248104 Riedboschweg 600 R Sb 41,67            Reparatur

83 248103 Riedboschweg 600 R Sb 31,02            Reparatur

84 248102 Riedboschweg 600 R Sb 55,22            Reparatur

85 248101 Riedboschweg 800 R Sb 25,42            Reparatur (begehbar)

86 051340 Bühlertalstraße 300 M Sb 21,14            Reparatur

87 051339 Bühlertalstraße 300 M Sb 46,25            Reparatur

88 051338 Bühlertalstraße 300 M Sb 29,94            Reparatur

89 051346 Bühlertalstraße 500 M Sb 19,16            Reparatur

90 051345 Bühlertalstraße 500 M Sb -                 nur Schachtsanierung

91 051342 Bühlertalstraße 500 M Sb 22,54            Reparatur & Schachtsanierung

92 337306 Bühlertalstr./Winzerkellerstr. 500 M Sb 9,82              Reparatur & Schachtsanierung

93 337304 Winzerkellerstraße 500 M Sb 47,64            Reparatur

94 337303 Winzerkellerstraße 500 M Sb 44,47            Reparatur

95 337302 Winzerkellerstraße 500 M Sb 44,60            Reparatur
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96 051359 Bühlertalstraße 300 M Sb 36,12            Reparatur & Schachtsanierung

97 051358 Bühlertalstraße 300 M Sb 33,52            Reparatur & Schachtsanierung

98 051357 Bühlertalstraße 300 M Sb 21,05            Reparatur

99 051356 Bühlertalstraße 400 M Sb 22,70            Reparatur

100 051392 Bühlertalstraße 400 M Sb 19,10            Reparatur

101 051355 Bühlertalstraße 400 M Sb 15,43            Reparatur

102 051354 Bühlertalstraße 400 M Sb 26,23            Reparatur

103 051353 Bühlertalstraße 400 M Sb 12,00            Reparatur

104 240302 Bühlertalstraße 500 M Sb 30,56            Reparatur

105 240301 Rathausstraße 500 M Sb 22,31            Reparatur

106 bis 113

114 136117 Hurststraße 600 R Sb 47,10            Reparatur & Schachtsanierung

115 136115 Hurststraße 1100 R Sb 43,37            Reparatur (begehbar)

116 136802 Hurststraße 600 R Sb 12,74            Reparatur (begehbar)

117 136113 Hurststraße 1200 R Sb 50,33            Reparatur (begehbar)

118 136112 Hurststraße 1200 R Sb 65,40            Reparatur (begehbar)

119 136110 Hurststraße 1200 R Sb 11,11            Reparatur (begehbar)

120 136109 Hurststraße 1200 R Sb 62,73            Reparatur (begehbar)

121 136109 Hurststraße 600 R Sb 58,07            Reparatur

122 256107 Hurststraße/Rittgrabenstr. 1300 R Sb 15,32            Reparatur (begehbar)

123 256106 Rittgrabenstraße 1400 R Sb 32,03            Reparatur (begehbar)

124 256105 Rittgrabenstraße 1400 R Sb 61,97            Reparatur (begehbar)

125 256104 Rittgrabenstraße 1400 R Sb 24,48            Reparatur (begehbar)

126 256103 Rittgrabenstraße 1400 R Sb 24,42            Reparatur (begehbar)

127 332106 Werkstraße 800 R Sb -                 nur Schachtsanierung

128 332105 Werkstraße 800 R Sb 53,76            Reparatur (begehbar) & Schachts.

129 332102 Werkstraße 900 R Sb 50,03            Reparatur (begehbar)

130 332101 Werkstraße 900 R Sb -                 nur Schachtsanierung

131 425101 Dammweg 300 R Sb 57,38            Reparatur & Schachtsanierung

132 332207 Dammweg 250 S Sb 55,03            Reparatur

133 332202 Werkstraße 250 S Sb -                 nur Schachtsanierung

134 136218 Werkstraße 250 S Sb 23,37            nur Schachtsanierung

135 136216 Hurststraße 250 S Sb 53,64            nur Schachtsanierung

136 136111 Hurststraße 300 R Sb 48,88            Reparatur & Schachtsanierung

137 256203 Rittgrabenstraße 250 S Sb -                 nur Schachtsanierung

138 256201 Rittgrabenstraße 250 S Sb -                 nur Schachtsanierung

139 332211 Werkstraße 250 S Sb -                 nur Schachtsanierung

140 332111 Werkstraße 500 R Sb 36,21            Reparatur & Schachtsanierung

141 145104 Werkstraße 700 R Sb 13,75            Reparatur

142 145103 Im Hasengarten 800 R Sb 56,75            Reparatur (begehbar)

143 145102 Im Hasengarten 800 R Sb 58,85            Reparatur (begehbar)

144 145101 Im Hasengarten 800 R Sb 51,69            Reparatur (begehbar)

145 332401 Werkstraße 500 R Sb 61,54            Reparatur

146 332115 Werkstraße 600 R Sb 28,72            Reparatur

147 332123 Werkstraße 1200 R Sb 26,77            Reparatur (begehbar)

148 332124 Werkstraße 1200 R Sb 26,80            Reparatur (begehbar)

149 136404 Werkstraße 1300 R Sb 23,97            Reparatur (begehbar)

150 136403 Hurststraße 1300 R Sb 33,85            Reparatur (begehbar)

151 136402 Hurststraße 1300 R Sb 36,79            Reparatur (begehbar)

152 136401 Hurststraße 1300 R Sb 39,31            Reparatur (begehbar)

153 136101 Hurststraße 1300 R Sb 21,17            Reparatur (begehbar)

154 136407 Hurststraße 300 R Sb 43,74            Reparatur

155 136406 Hurststraße 300 R Sb 38,60            Reparatur

156 136405 Hurststraße 300 R Sb 48,76            Reparatur

157 136404 Hurststraße 300 R Sb 74,22            Reparatur

158

159

160 415106 Moritzenmatten 300 R Sb -                 nur Schachtsanierung

161 415205 Moritzenmatten 250 S Sb 60,74            Renovierung & Schachtsanierung

162 415204 Moritzenmatten 250 S Sb 13,51            Renovierung & Schachtsanierung

163 415203 Moritzenmatten 250 S Sb 41,16            Renovierung & Schachtsanierung

164 415202 Moritzenmatten 250 S Sb 61,19            Renovierung & Schachtsanierung

165 415201 Moritzenmatten 250 S Sb 61,15            Renovierung & Schachtsanierung

166 414202 Moritzenmatten 250 S Sb 8,62              Renovierung & Schachtsanierung

167 414202 Liechtersmatten 250 S Sb 61,10            Renovierung & Schachtsanierung

168 414201 Liechtersmatten 250 S Sb 58,66            Renovierung & Schachtsanierung

169 332220 Liechtersmatten 250 S Sb 11,11            Renovierung & Schachtsanierung

170 332220 Werkstraße 250 S Sb 20,03            Renovierung & Schachtsanierung

171 332221 Werkstraße 250 S Sb 41,13            Renovierung & Schachtsanierung

172 332222 Werkstraße 250 S Sb 28,55            Renovierung & Schachtsanierung

173 332223 Werkstraße 250 S Sb 28,53            Renovierung & Schachtsanierung

174 136504 Werkstraße 250 S Sb 28,58            Renovierung & Schachtsanierung

175 136503 Hurststraße 250 S Sb 31,10            Renovierung & Schachtsanierung

176 136502 Hurststraße 250 S Sb 36,18            Renovierung & Schachtsanierung

177 136501 Hurststraße 250 S Sb 40,98            Renovierung & Schachtsanierung

178 136204 Hurststraße 250 S Sb 18,54            Renovierung & Schachtsanierung

179 136203 Hurststraße 250 S Sb 71,26            Renovierung & Schachtsanierung

180 136202 Hurststraße 250 S Sb 73,76            Renovierung & Schachtsanierung

181 136201 Hurststraße 250 S Sb 73,76            Renovierung & Schachtsanierung

182 V422249 Hurststraße 250 S Sb 10,96            Renovierung & Schachtsanierung
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Schachtübersicht

S1 050608 Bühler Seite M 1,23

S2 050607 Bühler Seite M 0,91

S3 050606 Bühler Seite M 1,13

S4 050112 Bühler Seite R 1,51

S5 050111 Bühler Seite R 1,70

S6 050110 Bühler Seite R 1,45

S7 156307 Jehengasse M 1,35

S8 156306 Jehengasse M 1,39

S9 156305 Jehengasse M 1,17

S10 263304 Ruschbergstraße M 1,20

S11 bis S18

S19 024106 Am Weinpfad R 2,45

S20 024103 Am Weinpfad R 1,45

S21 024204 Am Weinpfad S 1,48

S22 104201 Grafenrainstraße M 1,11

S23 452218 Burgunderweg S 2,38

S24 051345 Bühlertalstraße M 2,25

S25 051342 Bühlertalstraße M 2,81

S26 051359 Bühlertalstraße M 1,93

S27 bis S30

S31 136118 Hurststraße R 1,95

S32 332107 Werkstraße R 1,54

S33 332105 Werkstraße R 1,47

S34 332101 Werkstraße R 1,43

S35 425101 Dammweg R 1,83

S36 332203 Werkstraße S 2,36

S37 332202 Werkstraße S 2,25

S38 332201 Werkstraße S 2,27

S39 136218 Werkstraße S 2,54

S40 136217 Hurststraße S 2,77

S41 136216 Hurststraße S 2,67

S42 136412 Hurststraße R 1,50

S43 256204 Rittgrabenstraße S 3,49

S44 256203 Rittgrabenstraße S 2,93

Schadens- und Sanierungsbeschreibung

Bitumenablagerungen im Gerinne entfernen,

fehlende Steigeinrichtungen --> Steigeisen einbauen (2-3 St.),

Loch in Schachtwand (überm Einlauf) verschließen,

Auslauf mineralisch sanieren (zusätzlich zur Linerendmanschette)

oberstes Steigeisen fehlt --> 1 Steigeisen einbauen

Auslauf (DN300) ausgebrochen & undicht --> Rohranbindung mineralisch sanieren;

unterstes Steigeisen falsch positioniert --> erneuern

Ringfugen punktuell undicht

--> mineralisch sanieren, nach Erfordernis mit Bohrpackern vorabdichten;

Zustand der Steigeisen vor Ort prüfen --> Austausch nach Rücksprache

Einlauf & Auslauf ausgebrochen, Boden sichtbar

--> Rohranbindungen mineralisch sanieren

San.-

Nr.

Schacht-

nummer
Straße

Kanal-

system

Tiefe

[m]

fehlende Steigeinrichtungen --> Steigeisen einbauen (1-2 St., Absturz/Zulauf beachten),

Auslauf mineralisch sanieren (zusätzlich zur Linerendmanschette),

Ringfuge rechts überm Auslauf abdichten (-->Bohrpacker/Mörtel)

fehlende Steigeinrichtungen --> Steigeisen einbauen (ca.2 St.),

Löcher in Schachtwand (06:00 & 07:00 Uhr) mineralisch verschließen

Einlauf undicht, Grundwassereintritt sichtbar

--> mit Bohrpackern abdichten & Rohranbindung mineralisch sanieren

Einlauf undicht (fließende Grundwasserinfiltration)

--> mit Bohrpackern abdichten & Rohranbindung mineralisch sanieren

Einlauf & Auslauf ausgebrochen (Boden sichtbar),

Schachtgerinne (Stoß zwischen den Stz-Halbschalen) ausgewaschen

--> alles von Hand mit Mörtel sanieren

unterste Ringfuge & Auslauf undicht

--> Fuge & Rohranbindung mineralisch sanieren

Steigeisen falsch angeordnet --> nach Rücksprache mindestens 3 Steigeisen erneuern (1+2+7, s. 

Foto in San.-Nr. 91)

fehlende Steigeisen --> nach Rücksprache 1-2 Steigeisen ergänzen

Gerinne an Einlauf & Auslauf ausgewaschen

--> Sohle mineralisch sanieren (von Hand mit Mörtel beschichten)

Einlauf (DN 500) & Auslauf (DN 800) in der Sohle ausgebrochen (Boden sichtbar) --> von Hand 

mit Mörtel  sanieren

Einlauf (DN 800) & Auslauf (DN 800) in der Sohle ausgebrochen (Boden sichtbar) --> von Hand 

mit Mörtel  sanieren

Auslauf ausgebrochen, Boden sichtbar

--> Rohranbindung mineralisch sanieren

Einlauf (DN 500) & Auslauf (DN 600) ausgebrochen, Bewehrung & Boden sichtbar

--> Rohranbindungen mineralisch sanieren

Ein- & Auslauf: (Quer-) Risse am Rohranfang (s. Foto in San.-Nr. 38) 

--> VOR Linereinbau mit Bohrpackern sanieren

Schachtgerinne nach Erfordernis für Linereinbau stemmen und nach Abschluss der 

Haltungssanierungen wiederherstellen

Einlauf (DN 500) undicht (fließende Grundwasserinfiltration)

--> mit Bohrpackern abdichten & Rohranbindung mineralisch sanieren

Einlauf undicht (fließende Grundwasserinfiltration)

--> mit Bohrpackern abdichten & Rohranbindung mineralisch sanieren

Einlauf & Auslauf ausgebrochen (Boden sichtbar),

Schachtwand im Bereich des Auslaufs ausgewaschen

--> von Hand mit Mörtel beschichten, 

Rohranbindungen mineralisch sanieren

Einlauf (DN 900) in der Sohle ausgebrochen (Boden sichtbar) 

--> von Hand mit Mörtel  sanieren

Auslauf (DN 300) undicht (fließende Grundwasserinfiltration)

--> mit Bohrpackern abdichten & Rohranbindung mineralisch sanieren

unterste Ringfuge undicht

--> mineralisch sanieren, nach Erfordernis mit Bohrpackern vorabdichten;

Zustand der Steigeisen vor Ort prüfen --> Austausch nach Rücksprache

Auslauf (DN 250) ausgebrochen, Bewehrung & Boden sichtbar (Sohle), 

verfestigte Ablagerungen in der Sohle

--> Rohranbind. mineral. sanieren, Loch verschließen & Ablagerungen entfernen

unterste Ringfuge/horizontaler Riss undicht

--> Fuge mineralisch sanieren

Auslauf (DN 250) ausgebrochen --> Rohranbindung mineralisch sanieren;

unterstes Steigeisen falsch positioniert --> erneuern

Einlauf (DN 250) undicht --> mit Bohrpackern abdichten & Rohranbind. mineral. sanieren;

Auslauf (DN 250) ausgebrochen/Loch --> Rohranbindung mineralisch sanieren;

oberste Steigeisen falsch positioniert --> 2 St. erneuern

Einlauf (DN 250) & Auslauf (DN 250) ausgebrochen

 --> Rohranbindungen mineralisch sanieren;

oberste Steigeisen falsch positioniert --> 2 St. erneuern

lt. TV-Inspektion sind Einlauf & Auslauf undicht

vor Ort prüfen (--> Ringfugen?!!), Sanierung nach Rücksprache

 --> CFT-Harzinjektion mit Bohrpackern & mineralische Rohranbindung



S45 256202 Rittgrabenstraße S 3,15

S46 256201 Rittgrabenstraße S 3,09

S47 332211 Werkstraße S 2,72

S48 332112 Werkstraße R 1,39

S49 415106 Moritzenmatten R 1,33

S50 415205 Moritzenmatten S 2,92

S51 415204 Moritzenmatten S 2,78

S52 415203 Moritzenmatten S 2,65

S53 415202 Moritzenmatten S 2,81

S54 415201 Moritzenmatten S 2,94

S55 414202 Moritzenmatten S 2,98

S56 414201 Liechtersmatten S 2,80

S57 332220 Liechtersmatten S 2,90

S58 332219 Werkstraße S 2,95

S59 332221 Werkstraße S 3,01

S60 332222 Werkstraße S 3,18

S61 332223 Werkstraße S 3,40

S62 136504 Werkstraße S 3,38

S63 136503 Hurststraße S 3,23

S64 136502 Hurststraße S 3,23

S65 136501 Hurststraße S 3,27

S66 136204 Hurststraße S 3,14

S67 136203 Hurststraße S 3,20

S68 136202 Hurststraße S 3,42

S69 136201 Hurststraße S 3,07

Verschleiß im Sohlbereich --> Rohranbindung am Auslauf VOR Linereinbau für 

Linerendmanschette vorbereiten (reprofilieren/glätten);

Stemmarbeiten für Linereinbau nach Erfordernis, inkl. Wiederherstellung

Verschleiß im Sohlbereich --> Rohranbindungen (Einlauf & Auslauf) VOR Linereinbau für 

Linerendmanschetten vorbereiten (reprofilieren/glätten)

Verschleiß im Sohlbereich --> Rohranbindungen (Einlauf & Auslauf) VOR Linereinbau für 

Linerendmanschetten vorbereiten (reprofilieren/glätten)

Einlauf (DN 250) & Auslauf (DN 250) inkrustiert, unterste Ringfuge undicht

--> mineralisch sanieren, nach Erfordernis mit Bohrpackern vorabdichten;

Zustand der Steigeisen vor Ort prüfen --> Austausch nach Rücksprache

Einlauf (DN 250) inkrustiert, 2 Ringfugen undicht

--> mineralisch sanieren, nach Erfordernis mit Bohrpackern vorabdichten;

Zustand der Steigeisen und des Auslaufs vor Ort prüfen --> San. nach Rücksprache

Übergang/Anbindung zwischen Stz-Halbschale und Bermen ausgebrochen

--> aufstemmen und mineralisch sanieren 

Ringfuge ausgebrochen --> mineralisch sanieren

keine Steigeinrichtungen vorhanden --> Steigeisen einbauen (ca. 2-3 St.)

Verschleiß im Sohlbereich --> Rohranbindungen (Einlauf & Auslauf) VOR Linereinbau für 

Linerendmanschetten vorbereiten (reprofilieren/glätten);

Stemmarbeiten für Linereinbau nach Erfordernis, inkl. Wiederherstellung;

unterste Ringfuge undicht

--> mineralisch sanieren, nach Erfordernis mit Bohrpackern vorabdichten;

Einlauf überprüfen (Sanierung nach Rücksprache)

Verschleiß im Sohlbereich --> Rohranbindungen (Einlauf & Auslauf) VOR Linereinbau für 

Linerendmanschetten vorbereiten (reprofilieren/glätten)

Verschleiß im Sohlbereich --> Rohranbindungen (Einlauf & Auslauf) VOR Linereinbau für 

Linerendmanschetten vorbereiten (reprofilieren/glätten)

Verschleiß im Sohlbereich --> Rohranbindung am Auslauf VOR Linereinbau für 

Linerendmanschette vorbereiten (reprofilieren/glätten);

Stemmarbeiten für Linereinbau nach Erfordernis, inkl. Wiederherstellung

Verschleiß im Sohlbereich --> Rohranbindungen (Einlauf & Auslauf) VOR Linereinbau für 

Linerendmanschetten vorbereiten (reprofilieren/glätten)

Verschleiß im Sohlbereich --> Rohranbindung am Auslauf VOR Linereinbau für 

Linerendmanschette vorbereiten (reprofilieren/glätten);

Auslauf (DN 250) undicht 

--> mit Bohrpackern abdichten & Rohranbindung mineralisch sanieren

Verschleiß im Sohlbereich --> Rohranbindungen (Einlauf & Auslauf) VOR Linereinbau für 

Linerendmanschetten vorbereiten (reprofilieren/glätten)

Verschleiß im Sohlbereich --> Rohranbindungen (Einlauf & Auslauf) VOR Linereinbau für 

Linerendmanschetten vorbereiten (reprofilieren/glätten)

Verschleiß im Sohlbereich --> Rohranbindungen (Einlauf & Auslauf) VOR Linereinbau für 

Linerendmanschetten vorbereiten (reprofilieren/glätten);

weitere Sanierungen werden gemeinsam vor Ort festgelegt (Schachtwand/Ringfugen/Übergang 

Bermen/Gerinne undicht?!)

Verschleiß im Sohlbereich --> Rohranbindungen (Einlauf & Auslauf) VOR Linereinbau für 

Linerendmanschetten vorbereiten (reprofilieren/glätten)

Verschleiß im Sohlbereich --> Rohranbindungen (Einlauf & Auslauf) VOR Linereinbau für 

Linerendmanschetten vorbereiten (reprofilieren/glätten);

unterste Ringfuge undicht

--> mineralisch sanieren, nach Erfordernis mit Bohrpackern vorabdichten;

Einlauf & Auslauf auf Undichtigkeiten überprüfen (Sanierung nach Rücksprache)

Verschleiß im Sohlbereich --> Rohranbindungen (Einlauf & Auslauf) VOR Linereinbau für 

Linerendmanschetten vorbereiten (reprofilieren/glätten)

Verschleiß im Sohlbereich --> Rohranbindungen (Einlauf & Auslauf) VOR Linereinbau für 

Linerendmanschetten vorbereiten (reprofilieren/glätten)

Verschleiß im Sohlbereich --> Rohranbindungen (Einlauf & Auslauf) VOR Linereinbau für 

Linerendmanschetten vorbereiten (reprofilieren/glätten)

Verschleiß im Sohlbereich --> Rohranbindungen (Einlauf & Auslauf) VOR Linereinbau für 

Linerendmanschetten vorbereiten (reprofilieren/glätten)

Verschleiß im Sohlbereich --> Rohranbindungen (Einlauf & Auslauf) VOR Linereinbau für 

Linerendmanschetten vorbereiten (reprofilieren/glätten)

Verschleiß im Sohlbereich --> Rohranbindungen (Einlauf & Auslauf) VOR Linereinbau für 

Linerendmanschetten vorbereiten (reprofilieren/glätten)


